Regionalny trad verejného zdravotnictva
so sidlom v Trnave
Limbovi 6, P.O.Box 1, PSC 917 09
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Odbor objektivizdcie a hodnotenia faktorov prostredia
akreditované pracovisko
Halenarska 23,917 09 Trnava 9, tel. 033/5505041
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A - akreditovand metdda, N - neakreditovana metoda, SNAS - Slovenska narodna akreditaéna sluzba

Protokol o skiuske €. 5819/2015
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Kéd vzorky: 61 becny trad Dvorniky |
Rozbor vyziadal: Obecny trad Dvorniky
Odobral: Regionalny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Trnave,

odbor hygieny zivotného prostredia, RNDr. Faiangova

‘ .30/4//;0—
Nazov vzorky: pitna voda - vodovod - hromadné zasobovanie 90 /6 41)7 /J/
Détum a miesto odberu: 2.11.2015; Dvorniky - OcU

Ukazovatele stanovené pri odbere vzorky " : o |
vizualna kontrola: vyhovujica volny chlér: 0 mg/l toplokasledoe o
Ditum zadiatku skasky: 2.11.2015 Détum ukonéenia skasky: 6.11.2015

_Mikrobinlo ické a biologické ukazovatele:

Ukazovatel’ edno . __ Limit__ | Siilad

Escherichia coli KTJ/100ml 0 nuu vyhovuje
STN EN ISO 9308-1

Koliformné baktérie KTJ1/100ml 0 27% |MV 1, A 0 v vyhovuje
STN EN ISO 9308-1

Enterokoky KTJ/100ml 0 22% |MV 3, A 0 nMu vyhovuje
STN EN ISO 7899-2

Kultivovatel'né Ak KTJ/ml 7 25% |MV2,A 200 yy vyhovuje

mikroorganizmy pri 22°C STN EN ISO 6222

Kultivovatel’né * KTJ/ml 2 24% MV 2, A 50 vn vyhovuje

mikroorganizmy pri 37°C STN EN ISO 6222

Abioseston pokryvnost’ 2 32% |B2,STN 757712, A 10% wy vyhovuje

polav %

Bezfarebné bi¢ikovce jedince/ml 0 29% |B1, STN 757711, A 0 vu vyhovuje

Mf¥tve organizmy jedince/ml 0 29% |B1, STN 757711, A 30 vu vyhovuje

Zivé organizmy jedince/ml 0 29% |BI1, STN 757711, A 0 vyhovuje

Zelezité a mangdnové pokryvnost 1 31% |[B1,STN 757711, A 10% pm vyhovuje

baktérie pola v %

Vliknité baktérie (okrem | jedince/ml 0 29% |B1,STN 757711, A 0y vyhovuje

Fe a Mn baktérii)

Mikromyeéty stanovitel'né | jedince/ml 0 29% |BI1, STN 757711, A 0w vyhovuje

mikroskopicky )

Dominantné taxény: Siderocapsa spp.

Za spravnost’ vysledkov zodpoveda: MUDr. Jablonicka

F02 IP10/1/160315
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Chemické ukazovatele:

ysl

Absorbancia - 0,033 0,003 [CHV 9, A 0,08 |y vyhovuje
(254nm, lcm) spektrofotometria
Aménne iény mg/1 <LOD - CHV 3, A 0,5 mu vyhovuje
LOD = 0,024 spektrofotometria
Chemicka spotreba mg/l 0,50 0,08 |CHVG®6, A 3,0 mu vyhovuje
kyslika manganistanom titraéna
Dusitany mg/| <LOD - CHV 4, A 0,5 nmu vyhovuje
LOD = 0,005 spektrofotometria
Dusi¢nany mg/1 10,9 05 |[CHV 13, A 50 mu vyhovuje
spektrofotometria
Farba mg/1 0 - CHV 29, A 20 wuu vyhovuje
kolorimetria
Vodivost’ mS/m 65,1 26 |CHV 14, A 125 1y vyhovuje
konduktometria
Reakcia vody - 7,61 0,05 CHV 17, A 6,5-9,5 uu vyhovuje
potenciometria
Zikal FNU 0,87 0,11 CHV 28, N 5 Mmu vyhovuje
spektrofotometria
Pach - bez zapachu CHV2,N bez vyhovuje
senzoricka zapachu
Zelezo mg/l 0,058 0,006 |CHV 7, A 0,2 vu vyhovuje
spektrofotometria
Mangén mg/l <LOD - |ScHV2,N 0,05 \u vyhovuje
LOD=0,0054 AAS FLAME

Za spravnost’ vysledkov zodpoveda: Ing. Pechackova

Vysvetlivky:

NMH - najvy33ia medzna hodnota, MH - medzné hodnota, IH - indika¢na hodnota
* teplota a &as inkubacie: (36 + 2)°C, (44 + 4)hod.
Silad/nesilad - podl'’a NV SR ¢£.354/2006 Z.z. v zneni NV SR £.496/2010

LOD -medza dokazu, LOQ - medza stanovitelnosti, AAS FLAME - atdmova absorp&na spektrofotometria

** teplota a as inkubdcie: (22 + 2)°C, (68 + 4)hod.

Vysledok rozboru sa vzt'ahuje na predloZeni vzorku. Uvedend neistota je roziirend neistota potitani s koeficientom roz3irenia k=2, fo
zodpoved4 pravdepodobnosti 95%. Protokol o skii¥ke sa mdZe kopirovat’ bez siihlasu labopratéria len v celku.

Ing. JiFi Janosek
veduci odboru objektivizdcie a hodnotenia faktorov prostredia

Protokol schvalil:
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