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' | kreditované skisobné laboratdria %7 =<5 | Reg.No.070/5-030
/" podra STN EN ISO/IEC 17025 IS
A - akreditovana skuska N - neakreditovana skiSka SA - akreditovana skigka vykonana subdodavatelsky Strana & 1 zpodtu 3
Protokol o skuske ¢.: 17/02488 Vitlatok& 1 zpotu 3
Objednavatel” Obec Dvorniky Obecny Urad : :
(m é no a adresa) 92056 Dvomizy y Datum prevzatia vzorky: 26.10.17
Datum vykonania skusok od:  26.10.17
Pocet vzoriek: 1 do:  20.11.17
Vzorku odobral: Mgr. Samohyl Matus, Labeko, s.r.o., PieStany. Protokol o odbere ¢. 895/17 (A).  Datum vystavenia protokolu: ~ 20.11.17
Vysledky skusok
P&: 1 |Cislovzorky: 17-003549 | Typ vzorky: Pitn voda Chemicky rozbor
Oznacenie vzorky: Pitna voda z vodovodnej siete, odberové miesto: vodny zdroj HBO 1, datum odberu vzorky: 26.10.2017
A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele
Merana velicina / parameter /znak | Jednotka Vg:f;‘:;“ Mo | LimEpoee Pousité metoda s;,‘"é’ky
Escherichia coli KTJ/100ml 0 19 % 0 NMH HZ | MV1,STNEN ISO 9308-1 SA
Koliformné baktérie KTJ/100ml 0 20 % 0 MH HZ MV1,STN EN ISO 9308-1 SA
Enterokoky KTJ/100ml 0 20 % 0 NMH HZ MV3,STN EN ISO 7899-2 SA
Kultivovatefné mikroorganizmy pri 22 °C KTJ/mi 0 25 % 200 MH HZ MV2,STN EN ISO 6222 SA
Kultivovatefné mikroorganizmy pri 36 °C KTJ/ml 0 23 % 5 MH HZ MV2,STN EN IS0 6222 SA
Zivé organizmy jedince/ml 0 24 % 0 MH HZ B1,STN 757711 SA
Vlaknité baktérie (okrem Fe a Mn baktérii) | jedince/ml 0 0% 0 MH HZ B1,STN 75 7711 SA
Mikromycéty (stanovitefné mikroskopicky) | jedince/ml 0 0% 0 MH HZ B1,STN 75 7711 SA
Mrtve organizmy jedince/ml 0 27 % 30 MH HZ B1,STN 75 7711 SA
Zelezité a manganové baktérie % pokryv. 0 18 % 10 MH HZ B1,STN 75 7711 SA
Abioseston % pokryv. 3 14 % 10 MH HZ B2,STN 757712 SA
B.  Fyzikilne a chemické ukazovatele - Anorganické ukazovatele
Merana veli¢ina / parameter / znak Jednotka Vg:l!legdk;k Neistota Wrt!;';};gﬂ;a 7z Pouzita metoda slll?ky
Antimén (Sh) g/l <3.0 max. 5,0 NMH | P-01,STNENISO 11885 A
Arzén (As) Ha/ <5.0 max. 10,0 NMH P-01,STN EN ISO 11885 A
Bér (B) mg/| 0.031 20% | max. 1,0 NMH | P-01,STNENISO 11885 A
Dusicnany (NO3-) mg/| 15.6 10% | max. 50,0 NMH | P-02,STNEN ISO 10304-1 A
Dusitany (NO2) mg/! <0.01 max. 0,1/0,5 NMH P-43,STNEN 26777 A
Fluoridy (F-) mg/| 0.21 21% | max. 1,5 NMH P-34,STN 75 7430 A
Chrém (Cr) ugll <2.0 max. 50,0 NMH | P-01,STNENISO 11885 A
Kadmium (Cd) ug/l <1.0 max. 50 NMH | P-01,STNENISO 11885 A
Kyanidy (CN-) ug/l <10.0 max. 50,0 NMH P-29,STN 1S0 6703-1 A
Med' (Cu) mg/l 0.004 20% | max. 2,0 MH | P-01,STNEN ISO 11885 A
Nikel (Ni) pg/l <20 max. 20,0 NMH| P-01,STNENISO 11885 A
Olovo (Pb) pg/l <5.0 max. 100 NMH | P-01,STNENISO 11885 A
Ortut’ (Hg) ug/ <0.1 max. 1,0 NMH P-23 A
Selén (Se) Mg/l <5.0 max. 10,0 NMH | P-01,STNENISO 11885 A
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A - akreditovana skidka N - neakreditovana skidka SA - akreditovana skiska vykonana subdodéavatelsky Strana ¢ 2 zpoltu 3
Protokol o skuske ¢.: 17/02488 Vytiadok &. 1 zpoétu 3
B.  Fyzikilne a chemické ukazovatele - Organické ukazovatele _

Merana veli¢ina / parameter | znak Jednotka V::t!legt!i:;k Neistota W,:i'z"l';,%‘:;az - PouZita metoda s: Jépky
Benzén g/l <0.2 max. 1,0 NMH P-04,STN ISO 11423 A
Monochlérbenzén (MCB) ugll <0.2 max. 10,0 MH P-04,STN ISO 11423 A
Dichlérbenzény (DCB) pg/l <0.3 max. 03 MH P-04,STN ISO 11423 A
1,2 - dichléretan (DCA) g/l <0.5 max. 3,0 NMH| P-04STNEN ISO 10301 A
Celkovy organicky uhlik (TOC) mg/l 1.32 20% | max. 30 MH P-37,STN EN 1484 A
Hexachlérbenzén (HCB) ugll <0.005 max. 0,1 NMH P-14,STN ISO 6468 A
Lindan (gama-HCH) ug/l <0.005 max. 0,1 NMH P-14,STN ISO 6468 A
Heptachlér ug/l <0.005 max. 0,03 NMH P-14,STN ISO 6468 A
Aldrin yg/l <0.005 max. 0,03 NMH P-14,STN ISO 6468 A
Dieldrin ugll <0.005 max. 0,03 NMH P-14,STN ISO 6468 A
p,p - DDD ug/l <0.005 max. 0,1 NMH P-14,STN ISO 6468 A
p,p - DDE ug/ <0.005 max. 0,1 NMH P-14,STN ISO 6468 A
p,p- DDT ugll <0.005 max. 0,1 NMH P-14,STN ISO 6468 A
Metoxychlor yg/l <0.005 max. 0,1 NMH P-14,STN ISO 6468 A
Pesticidy spolu (PLs) ug/l <0.05 max. 0,5 NMH P-14,STN ISO 6468 A
Polycyklické arom. uhfovodiky (PAU) ugll <0.05 max. 0,1 NMH | P-10, STNEN ISO 17993 A
Benzo(a)pyrén (BaP) ugll <0.005 max. 0,010 NMH | P-10, STN EN ISO 17993 A
Tetrachléretén (PCE) ug/ <0.05 P-04,STN EN ISO 10301 A
Trichloretén (TCE) ug/ <0.05 max. 100 NMH =0 0, STNEN 150 10301 | A

B.  Fyzikdlne a chemické ukazovatele - Ukazovatele vySetrované pri dezinfekcii a chemickej iprave pinej vody

Merana veliéina / parameter / znak Jednotka Vsy:éeii‘;k Neistota W,hﬁ;gg;az 7, Pouiité_metéda sl.(?;ky
Vorny chiér (Cl2) mg/l 0.08 15 % max. 03 MH P-36,STN 1SO 7393-2 A
Bromicnany (BrOy) uall <5.0 max. 10,0 NMH P-34 A
2,4 Dichlérfenol (DCP) ug/l <0.5 max. 2,0 MH P-04, STN I1SO 8165-1 A
2,4,6 Trichlorfenol (TCP) yg/l <1.0 max. 10,0 MH P-04, STN ISO 8165-1 A
Trihalometany spolu (THMs) mg/| 0.007 10% | max. 0,10 NMH | P-04,STNEN ISO 10301 A
Striebro (Ag) ugll <20 max. 50,0 NMH| P-01,STNENISO 11885 A
Hlinik (Al) mg/l <0.02 max. 02 MH | P-01,STNENISO 11885 A

B.  Fyzikdlne a chemické ukazovatele - Ukazovatele,ktoré moZu nepriaznivo ovplyvnit vlastnosti pitnej vody
Merana veli¢ina | parameter / znak Jednotka Virs!gdok Neistota i PO PouZita metoda Ty P
- skusky : Vyhl.247/2017 Z.z. skusky
Absorbancia (A254) - <0.005 max. 0,08 MH P-12,STN 75 7360 A
Amoénne iény (NH4t) mg/l <0.01 max. 0,50 MH P-27,STN 1SO 7150-1 A
Farba mg/| <20 max. 200 MH P-09,STN EN ISQ 7887 A
Chem.spotreba kyslika (CHSKMn) mg/| 0.40 18 % max. 3,0 MH P-15,STN ISO 10523 A
Chloridy (CI-) mg/l 5.1 10% | max. 250 MH | P-02,STNEN ISO 10304-1 A
Mangan (Mn) pa/l <20 max. 50,0 MH P-01,STN EN I1SO 11885 A
Reakcia vody (pH) 7.30 2% 6,5-9.5 MH P-03,STN ISO 10523 A
Sirany (S04%) mg/l 179 10% | max.250,0 MH | P-02,STNEN ISO 10304-1 A
Chut’ 1 prijatelna STN EN 1622 N
Teplota °C 16.1 8-12 OH STN 757375 N
Zakal FNU 0.60 15% | max. 5,0 MH P-45STN ISO 7027 A
Pach - 1 bez zapachu STN EN 1622 N
Zelezo (Fe) mg/l <0.003 max. 0,2 MH |. P-01,STNENISO 11885 A
Vodivost (EK) mS/m 714 8% max. 125,0 MH P-05,STN EN 27888 A
Sodik (Na) mg/l 15.6 10% | max. 2000 MH P-19,STN ISO 9964-3 A
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B.  Fyzikilne a chemické ukazovatele - Latky ,ktorych pritomnost’ v pitnej vode je Ziaduca
Merana veli¢ina | parameter / znak Jednotka V::ée;ll;k Neistota W;ﬂ;:‘i_t”goat:;az o PouZita metdda Typ skasky
Horéik (Mg) mg/l 43.3 10% |10-300H/125MH | P-07,STN ISO 6059 A
Vapnik (Ca) mg/l 73.8 8 % > 30,0 OH P-07,STN IS0 6058 A
Hor¢ik+Vapnik (Mg+Ca) mmol/l 3.62 12% 1,1 -5,0 OH P-07,STN ISO 6059 A
_ C. Radiologické ukazovatele
e ; ysledok Neistota Limit podFa i T
Merana veliéina | parameter / znak | Jednotka V:kﬁ Sky anp et',s: Vyhl.l;l‘rigg.-lj? g Pouzita metoda sk&yépky
Celkova objemova aktivita alfa (avc-ats) Ba/l 0.10 0.04 60 % max. 0,10 H STN 757611 kap.4 SA
Celkova objemova aktivita beta (avc-bets) Ba/l <0.10 0.1 max. 0,50 H STN 75 7612 SA
Radén (*2Rn) Ba/l 7.66 0.02 20% max. 100,0 H STN 75 7616 kap.2 SA

Silad/ nesilad s poziadavkami: Vysetrovana vzorka vyhovuje poziadavkam Prilohy ¢.1 k vyhlaske &.247/2017 Z.z..

Nazory a interpretacie vysledkov:- - -

Doplnky a odchylky od pouZitych metéd: - - -

Udaje o subdodavatefoch: Stanovenie mikrobiologickych a biologickych ukazovatelov vykonal RUVZ Trnava
Stanovenie radiologickych ukazovatelov vykonal Ingeo-Envilab, s.r.0. Zilina

PouZité skratky:

A - akreditovang, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, MH — medzna hodnota, IH - indikaéna hodnota, NMH - najvyssia medzna

hodnota, OH - odpor(i¢ana hodnota, HZ - hromadné zisobovanie
P-01 aZ P-45 pracovné predpisy LABEKO, s.r.0. Piestany

U rel.- relativna rozsirena neistota s koeficientom pokrytia k=2, av - celkové objemova aktivita

ano - najmensia detegovatelna objemova aktivita (na hladine vyznamnosti 95%)

Neistota merania
Neistota merania predstavuje rozsirend kombinovand neistotu z vysledku skisky (k=2).

Prehlasenie
Skusobné zariadenia a meradla pouZité na skudky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.

Vysledky skiSok sa tykajd vyluéne predmetu skisky a nenahradzuju iné dokumenty (napr. spravneho charakteru), ktoré st organmi &tatneho
odborného dozoru podra Specifickych predpisov poZadované. Protokol mdze byt reprodukovany len cely, po jeho Eastiach len s pisomnym sihlasom

skuSobného laboratdria.

b

Protokol schvalil: RNDr. Huqéc Jozef, veduci Ekoanalytickych laboratorii
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